
Фізична особа- підприємець Рилєєв Валерій Михайлович 

Юридична адреса: 49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курчатова, буд. 4, кв. 57, 

Фактична адреса: 49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Каштанова  буд. 15 

Лабораторія моніторингу вод 
Свідоцтво про технічну компетентність на відповідність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 

№ ПЧ 06-2/1034-2022  від  15 серпня 2022 року,  чинно до 15 серпня  2025 року 

Орган з атестації: Державне підприємство" Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний 

центр стандартизації, метрології та сертифікації" 

 

П Р О Т О К О Л  № 55 

вимірювань якості питної води 

  
,Назва об’єкту:                                          ФОП КУЗЕНКОВА В. С., ТОРГОВА МАРКА  "ВОДА 7,5" 

Місце відбору:                                           Синельникывський р-н, с. Воронівка, вул. Лесі Українки, 47 

                                                                     свердловина № 1 

Ким відібрана проба:                                  представником замовника              

          Дата  відбору проби:                                    09. 08. 2023  р. 

Дата видачі результатів  вимірювань:       11. 08  2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Показники 

вимірювань 
Одиниці виміру 

Результати 

 вимірювань 

ДСанПін 2.2.4-171-

10 

таблиця 1 

Відомості про 

МВВ 

Запах:
при t  20° 

C
при t  60° C 
бали 

0 

0 
< = 2
 < = 2 МВВ № 1  

Забарвленість градуси 
12 < = 20 

ДСТУ ISO  

7887:2003 

Каламутність Нефелометрична 

одиниця 

каламутності 
( 

1НОК= 0,58 мг/дм³)  


 < 0,58 
 < = 1,0 
 МВВ № 1 

Смак та прмсмак бали 0 < = 2 МВВ № 1 

Водневий 

показник, рН 
од. рН 7,5 

6,5- 8,5 ДСТУ 4077-2001 

Кальцій мг/дм³ 
35,1 Не визначається МВВ 081/12-006-01 

Сухий залишок мг/дм³ 190 < = 1000 МВВ № 8 

Сульфати мг/дм³ 36,0 < = 250 МВВ  № 7 

Хлориди мг/дм³ 8,9 < = 250   ДСТУ ISO 

9297:2007 

Амоній 
мг/дм³ <  0,05 < = 0,5 ДСТУ ISO  7150-

1:2003 



Нітрит-іони мг/дм³ <  0,003 < = 0,5 ДСТУ ISO 

6777:2003 

Нітрат-іони мг/дм³ <  0,10 < = 50,0 ДСТУ ISO 7890-

1:2003 

Залізо загальне мг/дм³ <  0,05 < = 0,2 ДСТУ ISO 

6332:2003 

Загальна лужність ммоль/дм³ 2,5 Не визначається ДСТУ ISO 9963-

1:2007 

Марганець мг/дм³ <  0,005 < = 0,05 ДСТУ ISO 

4974:2019 

 Загальна 

жорсткість 

ммоль/дм³ 3,0 < = 7,0 ДСТУ ISO 

6059:2003 

Натрій + калій мг/дм³ 11,4 < = 200  Розрахунково 

Магній  мг/дм³ 15,2 не визначається МВВ 081/12-006-01 

Окислюваність 

перманганатна 

мО/дм³ 0,5 < = 5,0 МВВ № 15 

 Висновок:     вода  відповідає вимогам  ДЕРЖАВНИХ САНІТАРНИХ НОРМ ТА 

ПРАВИЛ   "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною"       ( ДСанПін 2.2.4-171-10 )  

 
                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                 Начальник лабораторії                                          Н. М. Величко 

 

 

 

 

 

 


